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Straße

PLZ/Ort

Katastralgemeinde
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Letzte Veränderung

KG-Nr.

SeehöheGrundstücksnr.

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

NMS, ASO, Turnsaal

Bildungseinrichtungen

Badener Straße 26

2522 Oberwaltersdorf

50/1 und 50/2

1952

2009-2012

Oberwaltersdorf

4105

214 m

Umsetzungsstand Ist-Zustand

GEE,SKf2eq,SKCOSKPEBRef,SKHWB

SPEZIFISCHER REFERENZ-HEIZWÄRMEBEDARF, PRIMÄRENERGIEBEDARF,
KOHLENDIOXIDEMISSIONEN und GESAMTENERGIEEFFIZIENZ-FAKTOR jeweils unter STANDORTKLIMA-(SK)-Bedingungen

   D    D

   A+

   C

HWBRef: Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen
bereitgestellt werden muss, um diese auf einer normativ geforderten Raumtemperatur,
ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

WWWB: Der Warmwasserwärmebedarf ist in Abhängigkeit der Gebäudekategorie
als flächenbezogener Defaultwert festgelegt.

HEB: Beim Heizenergiebedarf werden zusätzlich zum Heiz- und Warmwasser-
wärmebedarf die Verluste des gebäudetechnischen Systems berücksichtigt, dazu
zählen insbesondere die Verluste der Wärmebereitstellung, der Wärmeverteilung,
der Wärmespeicherung und der Wärmeabgabe sowie allfälliger Hilfsenergie.

KB: Der Kühlbedarf ist jene Wärmemenge, welche aus den Räumen abgeführt werden
muss, um unter der Solltemperatur zu bleiben. Er errechnet sich aus den nicht
nutzbaren inneren und solaren Gewinnen.

BefEB: Beim Befeuchtungsenergiebedarf wird der allfällige Energiebedarf zur
Befeuchtung dargestellt.

KEB: Beim Kühlenergiebedarf werden zusätzlich zum Kühlbedarf die Verluste des
Kühlsystems und der Kältebereitstellung berücksichtigt.

RK: Das Referenzklima ist ein virtuelles Klima. Es dient zur Ermittlung von
Energiekennzahlen.

BelEB: der Beleuchtungsenergiebedarf ist als flächenbezogener Defaultwert
festgelegt und entspricht dem Energiebedarf zur nutzungsgerechten Beleuchtung.

Alle Werte gelten unter der Annahme eines normierten BenutzerInnenverhaltens. Sie geben den Jahresbedarf pro Quadratmeter beheizter Brutto-Grundfläche an.

BSB: Der Betriebsstrombedarf ist als flächenbezogener Defaultwert festgelegt und
entspricht der Hälfte der mittleren inneren Lasten.

EEB: Der Endenergiebedarf umfasst zusätzlich zum Heizenergiebedarf den jeweils
allfälligen Betriebsstrombedarf, Kühlenergiebedarf und Beleuchtungsenergiebedarf,
abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich eines dafür notwendigen
Hilfsenergiebedarfs. Der Endenergiebedarf entspricht jener Energiemenge, die
eingekauft werden muss (Lieferenergiebedarf).

fGEE: Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem
Endenergiebedarf abzüglich allfälliger Endenergieerträge und zuzüglich des dafür
notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem Referenz-Endenergiebedarf
(Anforderung 2007).

PEB: Der Primärenergiebedarf ist der Endenergiebedarf einschließlich der Verluste in
allen Vorketten. Der Primärenergiebedarf weist einen erneuerbaren (PEB ern.) und einen
nicht erneuerbaren (PEB n.ern.) Anteil auf.

CO2eq: Gesamte dem Endenergiebedarf zuzurechnenden äquivalenten
Kohlendioxidemissionen (Treibhausgase), einschließlich jener für Vorketten.

SK: Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell
wurde auf Basis der Primärdaten (1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und
Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der Vorfassung aktualisiert.

Dieser Energieausweis entspricht den Vorgaben der OIB-Richtlinie 6 „Energieeinsparung und Wärmeschutz“ des Österreichischen Instituts für Bautechnik in Umsetzung der Richtlinie
2010/31/EU vom 19. Mai 2010 über die Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden bzw. 2018/844/EU vom 30. Mai 2018 und des Energieausweis-Vorlage-Gesetzes (EAVG). Der
Ermittlungszeitraum für die Konversionsfaktoren für Primärenergie und Kohlendioxidemissionen ist für Strom: 2018-01 – 2021-12, und es wurden übliche Allokationsregeln unterstellt.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023
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GEBÄUDEKENNDATEN

Brutto-Grundfläche (BGF)   5 376,9 m²

charakteristische Länge (lc) 2,24 m mittlerer U-Wert 0,59 W/m²K

Heiztage

Brutto-Volumen (V  )

Gebäude-Hüllfläche (A) Norm-Außentemperatur

Bezugsfläche (BF) Heizgradtage

Klimaregion

Kompaktheit (A/V) Soll-Innentemperatur

LEK   -Wert

Art der Lüftung

Bauweise

  4 301,5 m²

 22 872,0 m³

 10 195,4 m²

0,45 1/m

  -12,6 °C

281 d

NSO

  3 629 Kd

   41,80

   22,0 °C

mittelschwer

RLT ohne WRG

T

EA-Art:

Teil-BF

Teil-V

Teil-BGF - m²

- m²

- m³

Solarthermie

Photovoltaik

Stromspeicher

WW-WB-System (primär)

WW-WB-System (sekundär, opt.)

RH-WB-System (primär)

RH-WB-System (sekundär, opt.)

     30,0 kWp

-

- m²

B

B Kältebereitstellungs-System

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Referenzklima)

Referenz-Heizwärmebedarf kWh/m²a93,1Ref,RK =HWB

Ergebnisse

RK 0,3Außeninduzierter Kühlbedarf KB* kWh/m³a=

Endenergiebedarf kWh/m²a126,4RK =EEB

Gesamtenergieeffizienz-Faktor 1,22GEE,RK =f

RKHeizwärmebedarf kWh/m²aHWB 97,9=

HEB+BelEB,n.ern.,RK
Primärenergiebedarf
n.ern. für RH+WW+Bel

kWh/m²aPEB 55,8=

WÄRME- UND ENERGIEBEDARF (Standortklima)

Referenz-Heizwärmebedarf HWB 102,5 kWh/m²a551 169 kWh/a Ref,SK =h,Ref,SK =Q

AWZ,WW

SKHeizwärmebedarf

Warmwasserwärmebedarf

Heizenergiebedarf

Energieaufwandszahl Heizen

107,8HWB kWh/m²a

WWWB 2,7 kWh/m²a

119,7HEB kWh/m²a

1,14

579 495 kWh/a

643 680 kWh/a

14 464 kWh/a

SK

AWZ,H

=

=

=

=

Energieaufwandszahl Warmwasser 3,59e =

e

AWZ,RHEnergieaufwandszahl Raumheizung 1,07e =

=

=

=

h,SKQ

twQ

HEB,SKQ

SK

AWZ,K

Betriebsstrombedarf

Kühlbedarf

Kühlenergiebedarf

Beleuchtungsenergiebedarf

2,1BSB kWh/m²a

11,4 kWh/m²a

-KEB kWh/m²a

11 304 kWh/a

- kWh/a

61 316 kWh/a

=

=

=

Energieaufwandszahl Kühlen 0,00e =

Befeuchtungsenergiebedarf

=

=

=

BSBQ

KB,SKQ

KEB,SKQ

SKKB

SK -BefEB kWh/m²a- kWh/a ==BefEB,SKQ

19,8BelEB kWh/m²a106 677 kWh/a ==BelEBQ

SK

n.ern.,SK

ern.,SK

Endenergiebedarf

Primärenergiebedarf

Primärenergiebedarf nicht erneuerbar

Gesamtenergieeffizienz-Faktor

136,3EEB kWh/m²a

235,1 kWh/m²a

61,4PEB kWh/m²a

732 833 kWh/a

329 917 kWh/a

1 264 246 kWh/a

=

=

=

Primärenergiebedarf erneuerbar 173,8PEB =

äquivalente Kohlendioxidemissionen

=

=

=

EEB,SKQ

PEB,SKQ

PEBn.ern.,SKQ

SKPEB

2eq,SK 9,7CO kg/m²a52 386 kg/a ==CO2eq,SKQ

1,22=GEE,SK

Photovoltaik-Export 0,0 kWh/m²a0 kWh/a ==PVE,SKQ EXPORT,SKPVE

f

PEBern.,SKQ = kWh/m²a934 329 kWh/a

GWR-Zahl

ERSTELLT

Ausstellungsdatum 23.10.2025

22.10.2035Gültigkeitsdatum

ErstellerIn

Unterschrift

EEC Energy and Environmental Consulting GmbH
Am Anger 1, 2531 Gaaden

122025Geschäftszahl

Die Energiekennzahlen dieses Energieausweises dienen ausschließlich der Information. Aufgrund der idealisierten Eingangsparameter können bei tatsächlicher Nutzung erhebliche Abweichungen auftreten.
Insbesondere Nutzungseinheiten unterschiedlicher Lage können aus Gründen der Geometrie und der Lage hinsichtlich ihrer Energiekennzahlen von den hier angegebenen abweichen.

Energieausweis für Nicht-Wohngebäude

OIB-Richtlinie 6
Ausgabe: Mai 2023
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Anzeige in Druckwerken und elektronischen Medien

HWB Ref,SK 103 f GEE,SK 1,22

Gebäudedaten

Brutto-Grundfläche BGF

Konditioniertes Brutto-Volumen

Gebäudehüllfläche AB

charakteristische Länge Ic
Kompaktheit A    / VB B

5 377 m²

22 872 m³

10 195 m²

2,24 m

0,45 m -1

Geometrische Daten: siehe Projektanmerkungen

Ermittlung der Eingabedaten

Bauphysikalische Daten:

Haustechnik Daten:

siehe Projektanmerkungen

siehe Projektanmerkungen

Haustechniksystem

Raumheizung: Nah-/Fernwärme (Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar))

Warmwasser Kombiniert mit Raumheizung

Lüftung: 5236,89m² Fensterlüftung; hygienisch erforderlicher Luftwechsel = 1,15; 140m²
Prozessbedingt; energetisch wirksamer Luftwechsel: 0,42; Blower-Door: 1,00;
Abluftanlage (keine Wärmerückgewinnung); kein Erdwärmetauscher

Photovoltaik-System: 30kWp; Monokristallines Silicium

Berechnungsgrundlagen
Der Energieausweis wurde mit folgenden ÖNORMen und Hilfsmitteln erstellt: GEQ von Zehentmayer Software GmbH - www.geq.at

Bauteile nach ON EN ISO 6946 / Fenster nach ON EN ISO 10077-1 / Erdberührte Bauteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Unkonditionierte
Gebäudeteile vereinfacht nach ON B 8110-6-1 / Wärmebrücken pauschal nach ON B 8110-6-1 / Verschattung vereinfacht nach ON B 8110-6-1

Verwendete Normen und Richtlinien:
ON B 8110-1  / ON B 8110-2  / ON B 8110-3  / ON B 8110-5  / ON B 8110-6-1  / ON H 5056-1  / ON H 5057-1  / ON H 5058-1  / ON H 5059-1  /
ON EN ISO 13790  / ON EN ISO 13370  / ON EN ISO 6946  / ON EN ISO 10077-1  / OIB-Richtlinie 6 Ausgabe: Mai 2023

Der Energieausweis dient zur Information über den energetischen Standard des Gebäudes. Der Berechnung liegen durchschnittliche Klimadaten,
standardisierte interne Wärmegewinne sowie ein standardisiertes Nutzerverhalten zugrunde. Die errechneten Bedarfswerte können daher von den
tatsächlichen Verbrauchswerten abweichen. Bei Mehrfamilienwohnhäusern ergeben sich je nach Lage der Wohnung im Gebäude unterschiedliche
Energiekennzahlen. Für die exakte Auslegung der Heizungsanlage muss eine Berechnung der Heizlast gemäß ÖNORM H 7500 erstellt werden.

Anmerkung

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26
Datenblatt GEQ
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Gemäß OIB-Richtlinie 6 (2023) Energieeinsparung und Wärmeschutz (OIB-330.6-036/23), Punkt 6 und
Leitfaden energietechnisches Verhalten von Gebäuden (OIB-330.6-037/23), Punkt 5 sind im
Energieausweis Empfehlung von Maßnahmen für bestehende Gebäude, die zu einer Verbesserung des
thermisch energetischen Zustandes des Gebäudes führen, beispielhaft anzuführen. Diese Maßnahmen
sind mit Bezug zu den Anforderungen für eine größere Renovierung darzustellen.

Die Volksschule weist einen HWB RefRK von ca. 93 kWh/m²a auf.

Nachstehend angeführt sind beispielhafte Maßnahmen, durch die die Erreichung der Grenzwerte für die
größere Renovierung - Gesamtsanierung gemäß Bautechnikverordnung (HWB RefRK max. ca. 57
kWh/m²a (abhängig von A/V Verhältnis); fGEE max. 0,95) und die Erfüllung der "Anforderungen an die
Wärmebereitstellung"  gemäß Bauordnung möglich wäre:

Gebäudehülle (z.B.):

- Anbringung eines zusätzlichen Wärmedämmverbundsystems (WDVS) Dicke 100 mm WL= 0,031 W/mK
an sämtlichen Außenwänden
- Dämmung des erdberührten Fußbodens im EG mit zusätzlich 100 mm Dämmstoff WL= 0,031 W/mK
- Tausch der Fenster und Eingangstüren auf Konstruktionen mit einem Gesamt-U-Wert  Uw <= 0,9 W/m²K
(Eingangtüre 1,4 W/m²K)

Haustechnik (z.B.):

Hinweis: Vorkehrungen / Maßnahmen zum Schutz vor Legionellenbefall des Kalt- und
Warmwassersystems sind einzuhalten / zu treffen.

Ggf. zusätzlich Ersatz von zentralen WW-Systemteilen mit geringer Auslastung durch dezentrale Lösungen,
vorzugsweise im Durchflußprinzip (Frischwassermodule, el. Duchlauferhitzer)

Ergänzung fehlender Wärmedämmung von Rohrleitungen.

In Unterrichtsräumen wäre generell aus hygienischen Gründen (Sicherstellung hygienischer
Mindestluftwechsel, Reduktion von Infektionsgefahr) die Installation von mechnischen Be- und
Entlüftungsanlagen mit Wärmerückgewinnung zu empfehlen.

Anmerkung: Im Rahmen einer thermischen Sanierung der Gebäudehülle ist ein lüftungstechnisches
Konzept zu erstellen (z.B. mechanisch unterstützte Bedarfslüftung oder kontrollierte Wohnraumlüftung mit
Wärmerückgewinnnung -> Vermeidung der Raumluft-Überfeuchtung bzw. des Schimmelrisikos)

Anmerkung:
- Berechnung der Einsparungen unter der Annahme, dass die unter "Bauteile" angeführten Bauteile
tatsächlich den zugrunde gelegten Referenzwerten entsprechen.
- O.a. Maßnahmen stellen lediglich Anhaltswerte bzw. beispielhafte Maßnahmen dar und benötigen vor
allfälliger Durchführung eine genaue Prüfung auf die Gebäudetauglichkeit, Durchführbarkeit etc. Sie
beziehen sich rein auf das Energiesparpotenzial.  Im Falle einer Durchführung von Maßnahmen ist
jedenfalls eine entsprechende Planung durchzuführen, abgestimmt auf die objektspezifischen
Randbedingungen, haustechnischen Gegebenheiten etc. Eine Prüfung von Anlagen auf ihre
Funktionstüchtigkeit ist nicht Gegenstand der Energieausweiserstellung / des Auftrages. Die Beurteilung,
ob eine Sanierung des Gebäudes wirtschaftlich sinnvoll ist, übersteigt den Auftragsumfang der
Energieausweiserstellung und ist nicht Gegenstand des Auftrages.

Im Anhang des Energieausweises ist anzugeben (OIB 2023): Empfehlung von Maßnahme deren Implementierung den Endenergiebedarf des Gebäudes reduziert
und technisch und wirtschaftlich zweckmäßig ist.

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26
Empfehlungen zur Verbesserung
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Allgemein

Berechnungsgrundlagen des Energieausweises:

Bestandspläne Zu- und Umbau der Volksschule und Hort :
-Nr. 5826 vom 31.08.2011
-Nr. 5866 vom 20.10.2011
-Nr. 5867 vom 20.10.2011
-Nr. 5868 vom 20.10.2011
-Nr. 5869 vom 20.10.2011
-Nr. 5870 vom 20.10.2011

Baubeschreibung Zu- und Umbau Stand 09.09.2009,erstellt von Arch. DI Hermann Schmidt.

Bescheid Errichtung Zu- und Umbauten BAU-/34-2009 vom 16.11.2009.

Einreichplan für den Zubau und Umbau Dachgeschoßausbau der Volksschule, der Bauverhandlung am
07.10.1992 vorgelegen:
-Nr. GZ 9202/06 vom 03.09.1992

Baubeschreibung Dachgeschoßausbau vom 03.09.1992, erstellt von Arch. DI Gerhard Herzog.

Einreichpläne für den Zubau und Umbau der Volks-Haupt- u. Allgem. Sonderschule. der Bauberhandlung am
10.06.1981 vorgelegen:
-Nr. 8002/25a vom 05.05.1981
-Nr. 8002/26 vom 05.05.1981
-Nr. 8002/27 vom 05.05.1981
-Nr. 8002/28 vom 05.05.1981
-Nr. 8002/29 vom 05.05.1981
-Nr. 8002/30 vom 05.05.1981

Plan Nö Gebietsbauamt:
-Nr: B/SCH vom 23.05.1978

Einreichpläne Zubau und Sanierung Hauptschule, der BAuberhandlung am 20.12.2001 zugrunde gelegen:
-Nr. 3216 vom 27.11.2001
-Nr. 3218 vom 27.11.2001

Bescheid Bewilligung Zubau und Sanierung der Hauptschule  Zahl BAU-/0044-2001 vom 08.01.2002.

Bestandsplan Schnitte Zubau und Sanierung Hauptschule:
-Nr. 3668 vom 29.08.2003

Einreichplan für den Zubau und Umbau Turnsaal zu Bescheid  VIII/1-B-3158/17 vom 05.10.1993:
-Nr. GZ 9202/10 A vom 15.02.1993

Baubeschreibung HS-ASO-Turnsaalvergrößerung vom 18.05.1995, erstellt von Arch. DI Gerhard Herzog

Bestandspläne Turnsaal Zubau - und Erweiterung, der Bauverhandlung am 20.08.1997 vorgelegen:
-Nr. GZ 9209/62 vom 08.07.1997
-Nr. GZ 9209/64 vom 08.07.1997
-Nr. GZ 9209/65 vom 08.07.1997

Rechnung Fa. elektro mayerhofer (PV Analge) vom 14.09.2023.

Energieausweis vom 22.05.2013, erstellt von Ingenieurbüro DI Ulrike Tröppel.

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Projektanmerkungen
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Besichtigung (zerstörungsfrei) am 08.10.2025 (anwesend Herr Richard Witek/ Technisches Gebäudemanagement
Marktgemeinde Oberwaltersdorf; Frau Dipl.-HTL-Ing. Claudia Rosmanith/EEC Energy and Environmental
Consulting GmbH).

Telefonat mit Hrn. Witek am 16.10.2025 betreffend Biomasse-Fernwärme.

Berechnung gem. vereinfachtem Verfahren.

Anmerkung:
Eine Prüfung der Bauteile auf bauphysikalische Plausibilität bzw. Einhaltung von gesetzlichen Bestimmungen der
vorliegenden Planung oder Ausführung (z.B. Vorhandensein erforderlicher Dampfbremsen, Dichtungsebenen,
Einhaltung Brandschutzvorschriften etc.) oder eine konsensgemäße Ausführung des Gebäudes oder von
Gebäudeteilen (z.B. Umbau von Kellerräumen zu beheizten (Aufenthalts-)Räumen) ist nicht Gegenstand des
Auftrages / der Energieausweiserstellung. Ebenso ist eine Untersuchung auf Fehler in der Ausführung (Gebäude
und haustechnische Anlagen) und (Bau)Schäden nicht Gegenstand des Auftrages.
Eine Prüfung der haustechnischen Anlagen auf Funktionsfähigkeit, richtige Dimensionierung sowie auf Einhaltung
von gesetzlichen Bestimmungen (z.B. Vorhandensein von Sicherheitseinrichtungen) ist ebenso nicht Gegenstand
des Auftrages.

Bauteile

Bauteilaufbauten siehe nachstehend unter "Bauteile".

Die Bauteilaufbauten wurden den unter "Allgemein" angeführten Unterlagen entnommen.

Für Bauteile, für die keine Bauteilspezifikationen vorliegen, wurden der Berechnung die dem Errichtungszeitraum
entsprechenden Default-Werte gemäß "Leitfaden energietechnisches Verhalten von Gebäuden",
OIB-330.6-037/23, Punkt 4.3.1 bzw. 4.3.2 zugrunde gelegt.

Es ist möglich, dass die tatsächlichen Aufbauten / U-Werte dieser Bauteile von den Defaultwerten abweichen.

In den vorliegenden Bestandsunerlagen sind voneinander abweichende Angaben zu Maßen und Dämmstärken
vorhanden. Für den Altbau und die Zubauten  wurden die Maßangaben der Bestandspläne aus dem Jahr 2011 für
die Berechung herangezogen. Dämmstärken gemäß Bestandsplan Zubau 2002. Diese wurden vor Ort
stichprobenweise im Bereicht der Blitzschutz-Revisionstüren überprüft. Für den Turnsaal wurden, soweit
ersichtlich, die Maße des Bestandsplanes aus dem Jahr 1997.

Fenster

Fensterdaten siehe nachstehend unter "Fenster".

Die Fensterdaten wurden den unter "Allgemein" angeführten Unterlagen entnommen, bzw., soweit möglich, bei der
Besichtigung erhoben. (Merlin Glaslaser).

Für Fenster und Verglasungen, für die keine Erhebung der Bauteileigenschaften möglich war, wurden der
Berechnung die dem Errichtungszeitraum entsprechenden Default-Werte gemäß "Leitfaden energietechnisches
Verhalten von Gebäuden", OIB-330.6-037/23, Punkt 4.3.1 bzw. 4.3.2 zugrunde gelegt.

Es ist möglich, dass die tatsächlichen U-Werte dieser Konstruktionen von den Defaultwerten abweichen.

Geometrie

Gegenständlicher Energieausweis umfasst die Neue Mittelschule (NMS) und die Allgemeine Sonderschule sowie
das Turnsaalgebäude. Die NMS grenzt an die Volksschule an. Sämtliche Räume, außer den beiden Kellern unter
dem Altbau und dem Zugang zum Turnsaal und den Dachbodenräumen sind unkonditioniert.

In den vorliegenden Bestandsunerlagen sind voneinander abweichende Angaben zu Maßen und Dämmstärken
vorhanden. Für den Altbau und die Zubauten  wurden die Maßangaben der Bestandspläne aus dem Jahr 2011 für

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26
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vorhanden. Für den Altbau und die Zubauten  wurden die Maßangaben der Bestandspläne aus dem Jahr 2011 für
die Berechung herangezogen. Dämmstärken gemäß Bestandsplan Zubau 2002. Diese wurden vor Ort
stichprobenweise im Bereicht der Blitzschutz-Revisionstüren überprüft. Für den Turnsaal wurden, soweit
ersichtlich, die Maße des Bestandsplanes aus dem Jahr 1997.

Haustechnik

Das Gebäude wird über Fernwärme versorgt, Wärmeabgabe vorwiegend über Heizkörper mit Thermostatventilen,
im Turnsaal über Fußbodenheizung. Warmwasserbereitung über indirekt beheizte Speicher mit Zirkulationsleitung.
Im der ehem, Schulküche ist ein elektrischer Untertischspeicher vorhanden.

Die Küche im Keller wird mechanisch be- und entlüftet. Die Lüftungsleitungen im Keller sind im Sanitärplan
eingetragen. Darüber hinaus gehende Dokumentationsunterlagen (Techische Daten, Schema, Pläne weiterer
Luftführung, Lage Anluftventilator/-gerät, etc.) sind nicht verfügbar. Im Technikraum sind ein Zuluft-Ventilator
(Fabrikat Pichler, Type KVKF 315 M), ein, vom Heizungsverteiler versorgtes Heizregister und ein Schalldämpfer
sichtbar. Ob es eine Verbidung zu einem Kreislaufverbund-Wärmerückgewinnungssystem gibt, ist nicht erkennbar.
Für die Berechung wurde daher das System Abluftanlage- prozessbedingte Lüftung angesetzt. die Leistung des
Heizregisters wurde grob abgeschätzt. Es ist möglich, dass die tatsächliche Konfiguration der Anlage und die
Heizleistung von diesen Annahmen abweichen.

Im Bereich der Küche ist eine WW-Wärmepumpe mit integriertem Speicher installiert. Diese wird laut Herrn Witek
seit dem Anschluss an des Fernwärmesystem nicht mehr verwendet. Der integrierte Speicher wird als indirekt
beheizter Speicher genutzt.

Die Lüftungsanalge im Turnsaal wurde laut Herrn Witek / Marktgemeinde Oberwaltersdorf außer Betrieb gesetzt
und wird daher nicht berücksichtigt.

PV Anlage 30kWp am Dach des Turnsaales.
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Tel.:

Planer / Baufirma / Hausverwaltung

Berechnungsblatt

Abschätzung der Gebäude-Heizlast auf Basis der
Energieausweis-Berechnung

Bauherr

Marktgemeinde Oberwaltersdorf

Badener Straße 24

2522 Oberwaltersdorf

Tel.:

Norm-Außentemperatur:

Berechnungs-Raumtemperatur:

-12,6

22

Standort: Oberwaltersdorf

 22 872,04 m³

Brutto-Rauminhalt der

Bauteile
Fläche

Wärmed.-
koeffizient

Korr.-
faktor

A U
[W/m² K][m²]

f
[1]

Leitwert

Temperatur-Differenz: 34,6 beheizten Gebäudeteile:

[W/K]

°C

°C

K

 10 195,36 m²Gebäudehüllfläche:

AD01 Decke zu Dachraum Altbau 1 017,44 0,174 0,90     159,51

AD02 Decke Turnsaal Zubau 1993   184,74 0,261 0,90      43,44

AD03 Decke Turnsaal   613,27 0,221 0,90     121,75

AW01 Außenwand Zubau 2002   697,67 0,333 1,00     232,64

AW02 Kellerwand frei Zubau 2002    69,86 0,430 1,00      30,01

AW03 Außenwand Altbau u. 1959 1 206,67 0,360 1,00     434,76

AW04 Außenwand Zubau Turnsaal 1993   311,73 0,371 1,00     115,56

AW05 Außenwand TS Erweiterung 1995 Defaultwert    91,95 0,500 1,00      45,97

AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang   356,13 0,441 1,00     156,94

AW07 Außenwand 1981 Defaultwert   124,20 1,200 1,00     149,05

DD01 Decke über AUL Defaultwert    11,22 1,100 1,00      12,34

DS01 Blechdach Turnsaal Zubau 1993    93,53 0,234 1,00      21,91

DS02 DS Turnsaal Zubau 1993    24,90 0,261 1,00       6,51

DS03 DS Turnsaalerweiterung Defaultwert 1995    66,19 0,250 1,00      16,55

DS04 DS Verbindungsgang TS    67,63 0,229 1,00      15,49

FD01 Pultdach Zubau 2002   387,68 0,205 1,00      79,47

FD02 Flachdach Zubau 2002   366,77 0,208 1,00      76,13

FD03 Flachdach Turnsaal Zubau 1993    59,26 0,265 1,00      15,68

FD04 Flachdach ehem Schulküche 1981   150,67 0,441 1,00      66,39

FD05 Flachdach Zugang Turnsaal Defaultwert    58,37 1,200 1,00      70,04

FE/TÜ Fenster u. Türen   869,00 1,878   1 632,15

EB01 erdanliegender Fußboden 2002   212,51 0,630 0,70      93,79

EB02 Fußboden Turnsaal Defaultwert 1995   709,51 0,700 0,70     347,66

EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert   986,10 1,100 0,70     759,29

EB04 erdanliegender Fußboden Defaultwert 1993   155,79 0,700 0,70      76,34

KD01 Decke über unkond. Keller Defaultwert   494,33 1,100 0,70     380,63

EC01 erdanliegender Fußboden KG 2002   536,15 0,630 0,70     236,61

EW01 Erdanl. Wand KG Zubau 2002 >1,5m   140,71 0,438 0,60      37,00

EW02 Erdanl. Wand KG Zubau 2002 <=1,5m   131,38 0,438 0,80      46,06

ZW01 Wand zu VS   188,82

Summe OBEN-Bauteile 3 114,44

Summe UNTEN-Bauteile 3 105,61

Summe Außenwandflächen 3 130,31
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Summe Wandflächen zum Bestand   188,83

Fensteranteil in Außenwänden 21,3 %   845,00

Fenster in Deckenflächen    24,00

Summe [W/K]   5 480

Wärmebrücken (vereinfacht)     548[W/K]

Transmissions - Leitwert   6 171,29[W/K]

Gebäude-Heizlast Abschätzung    364,8[kW]

Flächenbez. Heizlast Abschätzung (   67,85[W/m² BGF]

Lüftungs - Leitwert   4 372,92[W/K]

5 377 m²)

Luftwechsel = 1,15 1/h

Die Gebäude-Heizlast Abschätzung dient als Anhaltspunkt für die Auslegung des Wärmeerzeugers.

Für die Dimensionierung ist eine Heizlast-Berechnung gemäß ÖNORM H 7500 erforderlich.

Dem Lüftungsleitwert liegt eine Nutzung von 24 Stunden mal 365 Tage zugrunde.
Die erforderliche Leistung für die Warmwasserbereitung ist unberücksichtigt.

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Heizlast Abschätzung

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,476201 REP036 o23 - Niederösterreich             Geschäftszahl 122025                23.10.2025 Seite 9

             Bearbeiter roc

EEC Energy and Environmental Consulting GmbH



Wand zu VS
bestehend

Dicke gesamt  0,3500 U-Wert  0,00

Trenndecke Altbau
bestehend

Dicke gesamt  0,3500 U-Wert  0,00

Trenndecke Zubau 1959
bestehend

Dicke gesamt  0,4000 U-Wert  0,00

Trenndecke Zubau 2002
bestehend

Dicke gesamt  0,3700 U-Wert  0,00

fiktive Innenwand - Berechnungshilfe
bestehend

Dicke gesamt  0,0000 U-Wert  0,00

erdanliegender Fußboden 2002
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0100  0,000  0,000B

Estrich  0,0500  1,400  0,036B

Trennlage  0,0000  0,000  0,000B

TDP  0,0200  0,040  0,500B

EPS-Granulat zementgebunden 60-70mm  0,0600  0,080  0,750B

WU-STB-Bodenplatte  0,3000  2,300  0,130B

Rollierung  0,0000  0,000  0,000*B

Dicke gesamt 0,4400 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,63

Dicke  0,4400

erdanliegender Fußboden KG 2002
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Belag  0,0100  0,000  0,000B

Estrich  0,0500  1,400  0,036B

Trennlage  0,0000  0,000  0,000B

TDP  0,0200  0,040  0,500B

EPS-Granulat zementgebunden 60-70mm  0,0600  0,080  0,750B

WU-STB-Bodenplatte  0,3000  2,300  0,130B

Rollierung  0,0000  0,000  0,000*B

Dicke gesamt 0,4400 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,63

Dicke  0,4400

Pultdach Zubau 2002
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Hinterlüftung  0,0000  0,000  0,000*B

Holzschalung  0,0240  0,120  0,200B

10,0 %Pfetten dazw.  0,120  0,167B

90,0 %     Dämmung  0,2000  0,040  4,500B

Dampfbremse  0,0000  0,000  0,000B

Sparschalung / Luft  0,0240  0,167  0,144B

Gipsfaserplatte  0,0150  0,320  0,047B

GK-Platte  0,0150  0,250  0,060B

abgeh. Decke  0,0000  0,000  0,000B

Dicke gesamt 0,2780 U-WertRTo   4,9400 RTu   4,8173 RT   4,8786

Pfetten: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 0,2Rse+Rsi

 0,20

Dicke  0,2780
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Flachdach Zubau 2002
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kies  0,0000  0,000  0,000*B

Schutzvlies  0,0000  0,000  0,000B

XPS-G-Dämmplatte  0,1800  0,040  4,500B

Feuchtigkeitsabdichtung  0,0000  0,000  0,000B

Gefällebeton, i.M.  0,1150  1,400  0,082B

STB-Decke  0,2200  2,300  0,096B

Dicke gesamt 0,5150 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,21

Dicke  0,5150

Außenwand Zubau 2002
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B

DURISOL DM 25/18  0,2500  0,312  0,801B

Kleber  0,0050  0,000  0,000B

EPS-F Dämmplatte  0,0800  0,040  2,000B

Dünnputzsystem  0,0050  0,800  0,006B

Dicke gesamt  0,3550 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,33

Außenwand 1981 Defaultwert
bestehend

Dicke gesamt  0,2500 U-Wert  1,20

Kellerwand frei Zubau 2002
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B

WU-STB-Wand  0,3000  2,300  0,130B

Kleber  0,0050  0,000  0,000B

XPS/EPS Dämmplatte  0,0800  0,040  2,000B

Dünnputzsystem  0,0050  0,800  0,006B

Dicke gesamt  0,4050 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,43

Erdanl. Wand KG Zubau 2002 >1,5m
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B

WU-STB-Wand  0,3000  2,300  0,130B

XPS-G-Dämmplatte  0,0800  0,040  2,000B

Dicke gesamt  0,3950 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,44

Erdanl. Wand KG Zubau 2002 <=1,5m
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B

WU-STB-Wand  0,3000  2,300  0,130B

XPS-G-Dämmplatte  0,0800  0,040  2,000B

Dicke gesamt  0,3950 U-WertRse+Rsi = 0,13  0,44

Decke zu Dachraum Altbau
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Dämmung  0,2000  0,040  5,000B

fiktiver Bestandsaufbau Defaultwert (U-Wert = 1,350)  0,2900  0,536  0,541B

Dicke gesamt  0,4900 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,17

Außenwand Altbau u. 1959
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

fiktiver Bestandsaufbau 30-40cm Defultwert (U-Wert = 1,300)  0,3000  0,501  0,599B

Kleber  0,0050  0,000  0,000B

EPS-F Dämmplatte  0,0800  0,040  2,000B

Dünnputzsystem  0,0050  0,800  0,006B

Dicke gesamt  0,3900 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,36
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Flachdach Turnsaal Zubau 1993
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kies  0,0000  0,000  0,000*B

XPS-G-Dämmplatte  0,1400  0,040  3,500B

Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,000  0,000B

Gefällebeton, i.M.  0,0850  1,400  0,061B

STB-Decke  0,1800  2,300  0,078B

Dicke gesamt 0,4150 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,26

Dicke  0,4150

Blechdach Turnsaal Zubau 1993
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Hinterlüftung  0,0000  0,000  0,000*B

Dämmung  0,1600  0,040  4,000B

STB-Decke  0,1600  2,300  0,070B

Dicke gesamt 0,3200 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,23

Dicke  0,3200

Außenwand Zubau Turnsaal 1993
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

Innenputz  0,0150  0,700  0,021B

HLZ porosiert  0,3000  0,300  1,000B

Kleber  0,0050  0,000  0,000B

EPS-F Dämmplatte  0,0600  0,040  1,500B

Dünnputzsystem  0,0050  0,800  0,006B

Dicke gesamt  0,3850 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,37

Decke Turnsaal Zubau 1993
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

10,0 %Holzpfetten dazw.  0,120  0,133B

90,0 %     MW-W Dämmung  0,1600  0,040  3,600B

Holz  0,0300  0,120  0,250B

Dicke gesamt  0,1900 U-WertRTo   3,8711 RTu   3,7833 RT   3,8272

Holzpfetten: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 0,2Rse+Rsi

 0,26

DS Turnsaal Zubau 1993
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

10,0 %Holzpfetten dazw.  0,120  0,133B

90,0 %     MW-W Dämmung  0,1600  0,040  3,600B

Holz  0,0300  0,120  0,250B

Dicke gesamt  0,1900 U-WertRTo   3,8711 RTu   3,7833 RT   3,8272

Holzpfetten: Achsabstand 0,800 Breite 0,080 0,2Rse+Rsi

 0,26

DS Turnsaalerweiterung Defaultwert 1995
bestehend

Dicke gesamt  0,2000 U-Wert  0,25

Außenwand TS Erweiterung 1995 Defaultwert
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,500)  0,3000  0,164  1,830B

Dicke gesamt  0,3000 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,50

DS Verbindungsgang TS
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Hinterlüftung  0,0000  0,000  0,000*B

Dämmung  0,1200  0,040  3,000B

Holzelementdecke  0,1400  0,120  1,167B

Dicke gesamt 0,2600 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,23

Dicke  0,2600
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Decke Turnsaal
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Dämmung  0,1200  0,040  3,000B

Holzelementdecke  0,1600  0,120  1,333B

Dicke gesamt  0,2800 U-WertRse+Rsi = 0,2  0,22

Außenwand TS u Verbindungsgang
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

fiktiver Bestandsaufbau Defaultwert (U-Wert = 1,300)  0,3000  0,501  0,599B

EPS-F Dämmplatte  0,0600  0,040  1,500B

Dicke gesamt  0,3600 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,44

Decke über unkond. Keller Defaultwert
bestehend

Dicke gesamt  0,3500 U-Wert **  1,10

Fußboden Turnsaal Defaultwert 1995
l d / lDickevon Innen nach Außenbestehend

fiktiver Bestandsaufbau (U-Wert = 0,700)  0,3500  0,278  1,259BF

Dicke gesamt  0,3500 U-WertRse+Rsi = 0,17  0,70

Flachdach ehem Schulküche 1981
l d / lDickevon Außen nach Innenbestehend

Kies  0,0000  0,000  0,000*B

Dämmung  0,0800  0,040  2,000B

Feuchtigkeitsabdichtung  0,0100  0,000  0,000B

Gefällebeton, i.M.  0,0900  1,400  0,064B

STB-Decke  0,1500  2,300  0,065B

Dicke gesamt 0,3300 U-WertRse+Rsi = 0,14  0,44

Dicke  0,3300

Decke über AUL Defaultwert
bestehend

Dicke gesamt  0,3500 U-Wert **  1,10

erdanliegender Fußboden Defaultwert
bestehend

Dicke gesamt  0,3500 U-Wert **  1,10

Flachdach Zugang Turnsaal Defaultwert
bestehend

Dicke gesamt  0,3500 U-Wert  1,20

erdanliegender Fußboden Defaultwert 1993
bestehend

Dicke gesamt  0,3500 U-Wert  0,70

RTu ... unterer Grenzwert RTo ... oberer  Grenzwert laut ÖNORM EN ISO 6946
*... Schicht zählt nicht zum U-Wert B... BestandsschichtF... enthält Flächenheizung **...Defaultwert lt. OIB
Einheiten: Dicke [m], Achsabstand [m], Breite [m], U-Wert [W/m²K],  Dichte [kg/m³],     [W/mK]l
Dicke ... wärmetechnisch relevante Dicke
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1

a = 31,66     b  = 17,45
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,37 => 3,57m
BGF      552,47m² BRI  1 972,31m³

Wand W1   62,30m² EW01 Erdanl. Wand KG Zubau 2002 >1,5m
Wand W2   65,54m² AW02 Kellerwand frei Zubau 2002
         Teilung 31,66 x 1,50 (Länge x Höhe)
          47,49m² EW02 Erdanl. Wand KG Zubau 2002 <=1,5m
Wand W3   62,30m² EW01 Erdanl. Wand KG Zubau 2002 >1,5m
Wand W4   65,54m² AW02 Kellerwand frei Zubau 2002
         Teilung 31,66 x 1,50 (Länge x Höhe)
          47,49m² EW02 Erdanl. Wand KG Zubau 2002 <=1,5m

Decke    552,47m² ZD03 Trenndecke Zubau 2002
Boden    552,47m² EC01 erdanliegender Fußboden KG 2002

KG

r1

a =  4,10     b  =  3,98
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,37 => 3,57m
BGF      -16,32m² BRI    -58,26m³

Wand W1  -14,21m² EW01 Erdanl. Wand KG Zubau 2002 >1,5m
Wand W2    8,49m² EW01
         Teilung  4,10 x 1,50 (Länge x Höhe)
           6,15m² EW02 Erdanl. Wand KG Zubau 2002 <=1,5m
Wand W3    8,24m² EW01
         Teilung  3,98 x 1,50 (Länge x Höhe)
           5,97m² EW02 Erdanl. Wand KG Zubau 2002 <=1,5m
Wand W4   -9,31m² AW02 Kellerwand frei Zubau 2002
         Teilung  4,10 x 1,30 (Länge x Höhe)
           5,33m² EW02 Erdanl. Wand KG Zubau 2002 <=1,5m

Decke    -16,32m² ZD03 Trenndecke Zubau 2002
Boden    -16,32m² EC01 erdanliegender Fußboden KG 2002

KG

   536,15KG Bruttogrundfläche [m²]:

 1 914,05KG Bruttorauminhalt [m³]:
KG Summe

1

Von EG bis OG1
a = 43,44     b  = 10,30
lichte Raumhöhe  =  3,15 + obere Decke: 0,40 => 3,55m
BGF      447,43m² BRI  1 588,38m³

Wand W1   36,57m² ZW01 Wand zu VS
Wand W2  154,21m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W3   36,57m² AW03
Wand W4  154,21m² AW03
Decke    447,43m² ZD02 Trenndecke Zubau 1959
Boden    316,70m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert
Teilung  130,73m² KD01

EG
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v1

Von EG bis OG1
a =  3,36     b  = 15,89
lichte Raumhöhe  =  3,15 + obere Decke: 0,35 => 3,50m
BGF       53,39m² BRI    186,87m³

Wand W1   55,62m² ZW01 Wand zu VS
Wand W2  -11,76m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W3   55,62m² AW03
Wand W4   11,76m² AW03
Decke     53,39m² ZD01 Trenndecke Altbau
Boden     53,39m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert

EG

r1

a =  3,30     b  =  3,40
lichte Raumhöhe  =  3,15 + obere Decke: 0,40 => 3,55m
BGF      -11,22m² BRI    -39,83m³

Wand W1  -12,07m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W2   11,72m² AW03
Wand W3   12,07m² AW03
Wand W4  -11,72m² AW03
Decke    -11,22m² ZD02 Trenndecke Zubau 1959
Boden    -11,22m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert

EG

2

a =  3,42     b  =  3,45
x =  3,08
lichte Raumhöhe  =  3,15 + obere Decke: 0,33 => 3,48m
BGF       11,17m² BRI     38,86m³

Wand W1   12,01m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W2  -11,90m² AW03
Wand W3   10,72m² AW03
Wand W4  -11,97m² AW07 Außenwand 1981 Defaultwert
Decke     11,17m² FD04 Flachdach ehem Schulküche 1981
Boden     11,17m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert

EG
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3

a = 15,00     b  =  9,50
lichte Raumhöhe  =  4,25 + obere Decke: 0,33 => 4,58m
BGF      142,50m² BRI    652,65m³

Wand W1   43,51m² AW07 Außenwand 1981 Defaultwert
Wand W2   68,70m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W3   43,51m² AW07 Außenwand 1981 Defaultwert
Wand W4   68,70m² AW07
Decke    142,50m² FD04 Flachdach ehem Schulküche 1981
Boden    142,50m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert

EG

4

Von EG bis OG1
a = 37,04     b  = 11,02
lichte Raumhöhe  =  3,15 + obere Decke: 0,35 => 3,50m
BGF      408,18m² BRI  1 428,63m³

Wand W1  -38,57m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W2  129,64m² AW03
Wand W3   38,57m² AW03
Wand W4  129,64m² AW03
Decke    408,18m² ZD01 Trenndecke Altbau
Boden     99,58m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert
Teilung  308,60m² KD01

EG

5

Von EG bis OG1
a = 20,08     b  =  5,40
lichte Raumhöhe  =  3,23 + obere Decke: 0,35 => 3,58m
BGF      108,43m² BRI    388,19m³

Wand W1   19,33m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W2  -71,89m² AW03
Wand W3   19,33m² AW03
Wand W4   71,89m² AW03
Decke    108,43m² ZD01 Trenndecke Altbau
Boden    108,43m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert

EG

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Geometrieausdruck

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,476201 REPGEOM1 o23 - Niederösterreich             Geschäftszahl 122025                23.10.2025 Seite 16

             Bearbeiter roc

EEC Energy and Environmental Consulting GmbH



6

a = 17,45     b  = 31,50
lichte Raumhöhe  =  3,23 + obere Decke: 0,37 => 3,60m
BGF      549,68m² BRI  1 978,83m³

Wand W1  113,40m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W2  -62,82m² AW01
Wand W3  113,40m² AW01
Wand W4  -62,82m² AW01
Decke    549,68m² ZD03 Trenndecke Zubau 2002
Boden     13,53m² EB01 erdanliegender Fußboden 2002
Teilung -536,15m² ZD03

EG

r6

Von EG bis OG1
a =  4,01     b  =  3,98
lichte Raumhöhe  =  3,15 + obere Decke: 0,37 => 3,52m
BGF      -15,96m² BRI    -56,18m³

Wand W1   14,01m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W2   14,12m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W3   14,01m² AW01
Wand W4  -14,12m² AW01
Decke    -15,96m² ZD03 Trenndecke Zubau 2002
Boden    -15,96m² EB01 erdanliegender Fußboden 2002

EG

8

a = 10,23     b  =  1,95
lichte Raumhöhe  =  3,23 + obere Decke: 0,52 => 3,75m
BGF       19,95m² BRI     74,71m³

Wand W1    7,30m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W2   38,31m² AW01
Wand W3    7,30m² AW01
Wand W4  -38,31m² AW01
Decke     19,95m² FD02 Flachdach Zubau 2002
Boden     19,95m² EB01 erdanliegender Fußboden 2002

EG
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9

a =  7,89     b  =  2,84
lichte Raumhöhe  =  3,23 + obere Decke: 0,52 => 3,75m
BGF       22,41m² BRI     83,92m³

Wand W1   10,64m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W2  -29,55m² AW01
Wand W3   10,64m² AW01
Wand W4  -29,55m² AW01
Decke     22,41m² FD02 Flachdach Zubau 2002
Boden     22,41m² EB01 erdanliegender Fußboden 2002

EG

7

Dachneigung a(°)  8,00
a = 12,21     b  =  7,36
h1=  4,10
lichte Raumhöhe  =  4,85 + obere Decke: 0,28 => 5,13m
BGF       89,87m² BRI    414,93m³

Dachfl.   90,75m²
Wand W1   33,98m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W2   62,69m² AW01
Wand W3   33,98m² AW01
Wand W4   50,06m² AW01
Dach      90,75m² FD01 Pultdach Zubau 2002
Boden     89,87m² EB01 erdanliegender Fußboden 2002

EG

10

Dachneigung a(°)  8,00
a =  8,81     b  =  9,39
h1=  3,81
lichte Raumhöhe  =  4,85 + obere Decke: 0,28 => 5,13m
BGF       82,73m² BRI    369,77m³

Dachfl.   83,54m²
Wand W1   41,97m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W2   45,19m² AW01
Wand W3   41,97m² AW01
Wand W4   33,57m² AW01
Dach      83,54m² FD01 Pultdach Zubau 2002
Boden     82,73m² EB01 erdanliegender Fußboden 2002

EG
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11

a = 12,80     b  =  4,56
lichte Raumhöhe  =  2,75 + obere Decke: 0,35 => 3,10m
BGF       58,37m² BRI    180,94m³

Wand W1  -14,14m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W2   31,93m² ZW02 fiktive Innenwand - Berechnungshilfe
         Teilung  2,50 x 3,10 (Länge x Höhe)
           7,75m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W3   14,14m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W4   39,68m² AW06

Decke     58,37m² FD05 Flachdach Zugang Turnsaal Defaultwert
Boden     58,37m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert

EG

12

a =  9,52     b  =  5,31
lichte Raumhöhe  =  2,75 + obere Decke: 0,35 => 3,10m
BGF       50,55m² BRI    156,71m³

Wand W1   16,46m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W2  -29,51m² AW06
Wand W3   16,46m² AW06
Wand W4   29,51m² AW06
Decke     50,55m² ZD01 Trenndecke Altbau
Boden     23,05m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert
Teilung   27,50m² KD01

EG

14

a = 26,30     b  =  5,50
lichte Raumhöhe  =  2,75 + obere Decke: 0,35 => 3,10m
BGF      144,65m² BRI    448,42m³

Wand W1   17,05m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W2  -81,53m² ZW02 fiktive Innenwand - Berechnungshilfe
Wand W3   17,05m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W4   81,53m² AW06
Decke    144,65m² ZD01 Trenndecke Altbau
Boden    117,15m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert
Teilung   27,50m² KD01

EG

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Geometrieausdruck

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,476201 REPGEOM1 o23 - Niederösterreich             Geschäftszahl 122025                23.10.2025 Seite 19

             Bearbeiter roc

EEC Energy and Environmental Consulting GmbH



15

a = 11,32     b  =  5,50
lichte Raumhöhe  =  3,85 + obere Decke: 0,42 => 4,27m
BGF       62,26m² BRI    265,54m³

Wand W1  -23,46m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W2  -48,28m² ZW02 fiktive Innenwand - Berechnungshilfe
Wand W3   23,46m² AW04 Außenwand Zubau Turnsaal 1993
Wand W4   48,28m² AW04
Decke     62,26m² FD03 Flachdach Turnsaal Zubau 1993
Boden     62,26m² EB04 erdanliegender Fußboden Defaultwert 1

EG

13

Dachneigung a(°)  8,00
a = 29,12     b  =  2,30
h1=  2,75
lichte Raumhöhe  =  2,81 + obere Decke: 0,26 => 3,07m
BGF       66,98m² BRI    195,01m³

Dachfl.   67,63m²
Wand W1   -6,70m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W2  -54,70m² AW06
         Teilung 11,32 x 3,07 (Länge x Höhe)
          34,79m² AW04 Außenwand Zubau Turnsaal 1993
Wand W3    6,70m² AW04 Außenwand Zubau Turnsaal 1993
Wand W4   45,29m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
         Teilung 11,32 x 3,07 (Länge x Höhe)
          34,79m² AW04 Außenwand Zubau Turnsaal 1993

Dach      67,63m² DS04 DS Verbindungsgang TS
Boden     66,98m² EB03 erdanliegender Fußboden Defaultwert

EG

16

Dachneigung a(°) 12,00
a = 18,86     b  = 26,30
h1=  5,80
lichte Raumhöhe(h)=  6,15 + obere Decke: 0,28 => 6,43m
BGF      496,02m² BRI  3 164,84m³

Dachfl.   79,69m²
Decke    418,07m²
Wand W1  102,34m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
         Teilung  Eingabe Fläche
          18,00m² AW05 Außenwand TS Erweiterung 1995 Default
Wand W2  152,54m² AW05 Außenwand TS Erweiterung 1995 Default
Wand W3  120,34m² ZW02 fiktive Innenwand - Berechnungshilfe
Wand W4  169,11m² ZW02

Dach      79,69m² DS03 DS Turnsaalerweiterung Defaultwert 19
Decke    418,07m² AD03 Decke Turnsaal
Boden    496,02m² EB02 Fußboden Turnsaal Defaultwert 1995

EG
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17

Dachneigung a(°) 12,00
a = 18,86     b  = 11,32
h1=  5,80
lichte Raumhöhe(h)=  6,15 + obere Decke: 0,19 => 6,34m
BGF      213,50m² BRI  1 345,79m³

Dachfl.   29,40m²
Decke    184,74m²
Wand W1 -100,89m² ZW02 fiktive Innenwand - Berechnungshilfe
         Teilung  Eingabe Fläche
          18,00m² AW05 Außenwand TS Erweiterung 1995 Default
Wand W2   65,66m² AW04 Außenwand Zubau Turnsaal 1993
Wand W3  118,89m² AW04
Wand W4   71,77m² AW04

Dach      29,40m² DS02 DS Turnsaal Zubau 1993
Decke    184,74m² AD02 Decke Turnsaal Zubau 1993
Boden    213,50m² EB02 Fußboden Turnsaal Defaultwert 1995

EG

18

a =  8,32     b  =  4,30
lichte Raumhöhe  =  2,75 + obere Decke: 0,32 => 3,07m
BGF       35,78m² BRI    109,83m³

Wand W1   13,20m² AW04 Außenwand Zubau Turnsaal 1993
Wand W2  -25,54m² AW04
Wand W3   13,20m² AW04
Wand W4   25,54m² AW04
Decke     35,78m² DS01 Blechdach Turnsaal Zubau 1993
Boden     35,78m² EB04 erdanliegender Fußboden Defaultwert 1

EG

19

a =  8,90     b  =  3,36
lichte Raumhöhe  =  2,75 + obere Decke: 0,32 => 3,07m
BGF       29,90m² BRI     91,81m³

Wand W1   10,32m² AW04 Außenwand Zubau Turnsaal 1993
Wand W2  -27,32m² AW04
Wand W3  -10,32m² AW04
Wand W4   27,32m² AW04
Decke     29,90m² DS01 Blechdach Turnsaal Zubau 1993
Boden     29,90m² EB04 erdanliegender Fußboden Defaultwert 1

EG
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20

a =  9,10     b  =  3,06
lichte Raumhöhe  =  2,75 + obere Decke: 0,32 => 3,07m
BGF       27,85m² BRI     85,49m³

Wand W1    9,39m² AW04 Außenwand Zubau Turnsaal 1993
Wand W2  -27,94m² AW04
Wand W3   -9,39m² AW04
Wand W4   27,94m² AW04
Decke     27,85m² DS01 Blechdach Turnsaal Zubau 1993
Boden     27,85m² EB04 erdanliegender Fußboden Defaultwert 1

EG

 3 094,39EG Bruttogrundfläche [m²]:

13 154,09EG Bruttorauminhalt [m³]:
EG Summe

1

Von EG bis OG1
a = 43,44     b  = 10,30
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,49 => 3,69m
BGF      447,43m² BRI  1 651,02m³

Wand W1   38,01m² ZW01 Wand zu VS
Wand W2  160,29m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W3   38,01m² AW03
Wand W4  160,29m² AW03
Decke    447,43m² AD01 Decke zu Dachraum Altbau
Boden   -436,21m² ZD02 Trenndecke Zubau 1959
Teilung   11,22m² DD01

OG1

v1

Von EG bis OG1
a =  3,36     b  = 15,89
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,49 => 3,69m
BGF       53,39m² BRI    197,01m³

Wand W1   58,63m² ZW01 Wand zu VS
Wand W2  -12,40m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W3   58,63m² AW03
Wand W4   12,40m² AW03
Decke     53,39m² AD01 Decke zu Dachraum Altbau
Boden    -53,39m² ZD01 Trenndecke Altbau

OG1
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4

Von EG bis OG1
a = 37,04     b  = 11,02
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,49 => 3,69m
BGF      408,18m² BRI  1 506,19m³

Wand W1  -40,66m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W2  136,68m² AW03
Wand W3   40,66m² AW03
Wand W4  136,68m² AW03
Decke    408,18m² AD01 Decke zu Dachraum Altbau
Boden   -408,18m² ZD01 Trenndecke Altbau

OG1

5

Von EG bis OG1
a = 20,08     b  =  5,40
lichte Raumhöhe  =  3,20 + obere Decke: 0,49 => 3,69m
BGF      108,43m² BRI    400,11m³

Wand W1   19,93m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W2  -74,10m² AW03
Wand W3   19,93m² AW03
Wand W4   74,10m² AW03
Decke    108,43m² AD01 Decke zu Dachraum Altbau
Boden   -108,43m² ZD01 Trenndecke Altbau

OG1

r6

Von EG bis OG1
a =  4,01     b  =  3,98
lichte Raumhöhe  =  2,75 + obere Decke: 0,52 => 3,27m
BGF      -15,96m² BRI    -52,11m³

Wand W1   12,99m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W2   13,09m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W3   12,99m² AW01
Wand W4  -13,09m² AW01
Decke    -15,96m² FD02 Flachdach Zubau 2002
Boden     15,96m² ZD03 Trenndecke Zubau 2002

OG1
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6a

a = 17,45     b  =  7,64
lichte Raumhöhe  =  2,75 + obere Decke: 0,52 => 3,27m
BGF      133,32m² BRI    435,28m³

Wand W1   24,94m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W2  -56,97m² AW03 Außenwand Altbau u. 1959
Wand W3   24,94m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W4  -56,97m² AW01
Decke    133,32m² FD02 Flachdach Zubau 2002
Boden   -133,32m² ZD03 Trenndecke Zubau 2002

OG1

6b

Dachneigung a(°)  8,00
a = 17,45     b  = 12,11
h1=  3,82
lichte Raumhöhe  =  5,24 + obere Decke: 0,28 => 5,52m
BGF      211,32m² BRI    987,07m³

Dachfl.  213,40m²
Wand W1   56,57m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W2   96,36m² AW01
Wand W3   56,57m² AW01
Wand W4   66,66m² AW01
Dach     213,40m² FD01 Pultdach Zubau 2002
Boden   -211,32m² ZD03 Trenndecke Zubau 2002

OG1

6c

Dachneigung a(°)  8,00
a = 17,45     b  = 11,75
h1=  3,87
lichte Raumhöhe  =  5,00 + obere Decke: 0,52 => 5,52m
BGF      205,04m² BRI    962,79m³

Dachfl.  207,05m²
Wand W1   55,17m² AW01 Außenwand Zubau 2002
Wand W2   96,35m² AW01
Wand W3   55,17m² AW01
Wand W4  -67,53m² AW01
Dach     207,05m² FD02 Flachdach Zubau 2002
Boden   -205,04m² ZD03 Trenndecke Zubau 2002

OG1
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12

a =  9,52     b  =  5,31
lichte Raumhöhe  =  2,60 + obere Decke: 0,28 => 2,88m
BGF       50,55m² BRI    145,59m³

Wand W1   15,29m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W2  -27,42m² AW06
Wand W3   15,29m² AW06
Wand W4   27,42m² AW06
Decke     50,55m² AD03 Decke Turnsaal
Boden    -50,55m² ZD01 Trenndecke Altbau

OG1

14

a = 26,30     b  =  5,50
lichte Raumhöhe  =  2,60 + obere Decke: 0,28 => 2,88m
BGF      144,65m² BRI    416,59m³

Wand W1   15,84m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W2  -75,74m² ZW02 fiktive Innenwand - Berechnungshilfe
Wand W3   15,84m² AW06 Außenwand TS u Verbindungsgang
Wand W4   75,74m² AW06
Decke    144,65m² AD03 Decke Turnsaal
Boden   -144,65m² ZD01 Trenndecke Altbau

OG1

Freieingabe

Wand W1  -14,93m² ZW02 fiktive Innenwand - Berechnungshilfe

OG1

 1 746,35OG1 Bruttogrundfläche [m²]:OG1 Summe

Deckenvolumen EB01

 Fläche    212,51 m²  x Dicke 0,44 m =      93,51 m³

Deckenvolumen KD01

 Fläche    494,33 m²  x Dicke 0,35 m =     173,02 m³

Deckenvolumen EC01

 Fläche    536,15 m²  x Dicke 0,44 m =     235,91 m³
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Deckenvolumen EB02

 Fläche    709,51 m²  x Dicke 0,35 m =     248,33 m³

Deckenvolumen DD01

 Fläche     11,22 m²  x Dicke 0,35 m =       3,93 m³

Deckenvolumen EB03

 Fläche    986,10 m²  x Dicke 0,35 m =     345,13 m³

Deckenvolumen EB04

 Fläche    155,79 m²  x Dicke 0,35 m =      54,53 m³

 1 154,34 Bruttorauminhalt [m³]:

Fassadenstreifen - Automatische Ermittlung

 Wand     Boden     Dicke       Länge       Fläche

 AW01  -  EB01      0,440m     101,42m      44,62m²
 EW01  -  EC01      0,440m      30,92m      13,60m²
 EW02  -  EC01      0,440m      67,30m      29,61m²
 AW03  -  EB01      0,440m       3,98m       1,75m²
 AW03  -  EB03      0,350m     216,06m      75,62m²
 AW04  -  EB02      0,350m      41,50m      14,53m²
 AW04  -  EB03      0,350m       2,30m       0,81m²
 AW04  -  EB04      0,350m      25,42m       8,90m²
 AW05  -  EB02      0,350m      26,30m       9,21m²
 AW06  -  EB02      0,350m      18,86m       6,60m²
 AW06  -  EB03      0,350m      60,92m      21,32m²
 AW06  -  EB04      0,350m      -5,50m      -1,93m²
 AW07  -  EB03      0,350m      30,56m      10,70m²

  5 376,89Gesamtsumme Bruttogeschoßfläche [m²]:

 22 872,04Gesamtsumme Bruttorauminhalt [m³]:
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Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

 1,29 1,23  1,48   1,82 3,20 1,65 0,040Prüfnormmaß Typ 1 (T1) 0,71B 2,85

  1,29

horiz.

 2,10 1,00  1,003   3,00FD03     7,501,00 x 1,00 LIKU 0,67 0,40EGB 1,00 0,002,50

 2,10 1,00  1,502   3,00FD04     7,501,00 x 1,50 KILU ca 0,60 0,40EGB 1,00 0,002,50

  6,00     15,00    5   4,20

NNO

-157°
11,74 2,48  1,694  16,76AW02    30,182,48 x 1,69 0,60 0,40KGB 1,00 0,001,80

 1,22 1,03  1,691   1,74AW02     3,131,03 x 1,69 0,60 0,40KGB 1,00 0,001,80

 1,64 1,03  1,142   2,35AW02     4,231,03 x 1,14 0,60 0,40KGB 1,00 0,001,80

 3,13 1,96  1,142   4,47AW02     8,041,96 x 1,14 0,60 0,40KGB 1,00 0,001,80

 5,32 1,96  1,942   7,60AW01    13,691,96 x 1,94 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

12,78 2,48  1,844  18,25AW01    32,862,48 x 1,84 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 3,98 1,03  1,843   5,69AW01    10,231,03 x 1,84 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 3,95 1,66  3,401   5,64AW01    10,161,66 x 3,40 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 3,13 2,38  0,942   4,47AW01     8,052,38 x 0,94 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 3,76 2,15  2,501   5,38AW03     9,682,15 x 2,50 ET 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 1,73 1,10  2,251   2,48AW03     6,191,10 x 2,25 0,60 0,40EGB 1,00 0,002,50

11,65 2,08  2,004  16,64AW03    29,952,08 x 2,00 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 1,85 1,15  2,301   2,65AW03     4,761,15 x 2,30 ET 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 7,50 1,36  1,974  10,72AW03    19,291,36 x 1,97 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 4,35 1,15  1,354   6,21AW03    11,181,15 x 1,35 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 0,75 0,79  1,351   1,07AW03     1,920,79 x 1,35 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 1,47 1,56  1,351   2,11AW03     3,791,56 x 1,35 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

45,36 4,00  2,706  64,80AW05    97,204,00 x 2,70 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,50

10,58 2,40  2,103  15,12 3,20 1,65 0,040AW07    43,15T1 2,40 x 2,10 Ku 0,71 0,40EGB 1,00 0,002,85

 3,15 1,50  1,502   4,50DS02    11,25ca. 1,50 x 1,50 LIKU /
BRE

0,67 0,40EGB 1,00 0,002,50

 9,45 1,50  1,506  13,50DS03    33,75ca. 1,50 x 1,50 LIKU /
BRE

0,67 0,40EGB 1,00 0,002,50

 4,36 1,96  1,592   6,23AW01    11,221,96 x 1,59 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

15,92 1,03  1,8412  22,74AW01    40,941,03 x 1,84 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

 8,74 2,08  2,003  12,48AW03    22,462,08 x 2,00 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

 7,50 1,36  1,974  10,72AW03    19,291,36 x 1,97 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

 4,35 1,15  1,354   6,21AW03    11,181,15 x 1,35 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

 3,05 2,18  2,001   4,36AW03     7,852,18 x 2,00 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

274,89    505,62   81 192,41

OSO

-67°
 0,44 1,15  0,551   0,63AW03     1,141,15 x 0,55 0,60 0,40EGB 0,13 0,501,80

26,21 2,08  2,009  37,44AW03    67,392,08 x 2,00 0,60 0,40EGB 0,13 0,501,80

 2,28 1,55  2,101   3,26AW03     5,861,55 x 2,10 ET 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 3,50 2,00  2,501   5,00AW05     9,002,00 x ca.2,50 ET 1996 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 5,04 2,00  1,802   7,20AW06    20,45ca. 2,00 x 1,80 0,71 0,40EGB 1,00 0,002,84

 3,36 2,00  0,803   4,80AW06    12,002,00 x 0,80 0,72 0,40EGB 1,00 0,002,50

43,68 2,08  2,0015  62,40AW03   112,322,08 x 2,00 0,60 0,40OG1B 0,13 0,251,80

 3,36 2,00  0,803   4,80AW06    12,002,00 x 0,80 0,72 0,40OG1B 1,00 0,002,50

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Fenster und Türen

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,476201 REPFEN1H o23 - Niederösterreich             Geschäftszahl 122025                23.10.2025 Seite 27

             Bearbeiter roc

EEC Energy and Environmental Consulting GmbH



Ag
m²

Breite
m

Höhe
m

Anz. Fläche
m²

Ug
W/m²K

Uf
W/m²K

Uw
W/m²K

Bauteil AxUxf
W/K

PSI
W/mK

Typ gBezeichnung fs gtot amsc

125,53    240,16   35  87,87

SSW

22°
18,61 2,48  1,348  26,59AW02    47,852,48 x 1,34 0,60 0,40KGB 1,00 0,001,80

25,55 2,48  1,848  36,51AW01    65,712,48 x 1,84 0,60 0,40EGB 0,13 0,251,80

 0,76 1,38  0,791   1,09AW01     1,961,38 x 0,79 0,60 0,40EGB 0,13 0,251,80

 2,65 1,03  1,842   3,79AW01     6,821,03 x 1,84 0,60 0,40EGB 0,13 0,251,80

 1,27 1,30  1,401   1,82AW01     3,281,30 x 1,40 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 6,66 3,34  2,851   9,52AW01    17,133,34 x 2,85 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

34,58 2,60  1,9010  49,40AW03    88,922,60 x 1,90 0,60 0,40EGB 0,13 0,251,80

 7,05 2,65  1,902  10,07AW03    18,132,65 x 1,90 0,60 0,40EGB 0,13 0,251,80

 7,53 2,15  2,502  10,75AW03    19,352,15 x 2,50 ET 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 0,85 1,10  1,101   1,21AW03     2,181,10 x 1,10 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 2,18 1,30  0,604   3,12AW04     4,681,30 x 0,60 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,50

 2,77 1,80  2,201   3,96AW06    18,611,80 x 2,20 ET ES 0,83 0,40EGB 1,00 0,004,70

 3,39 1,10  2,202   4,84AW06    13,751,10 x 2,20 ET Seitenteil 0,71 0,40EGB 1,00 0,002,84

 7,00 2,00  2,502  10,00AW06    18,002,00 x ca.2,50 ET 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 8,96 4,00  0,804  12,80AW06    32,004,00 x 0,80 0,67 0,40EGB 1,00 0,002,50

10,58 2,40  2,103  15,12 3,20 1,65 0,040AW07    43,15T1 2,40 x 2,10 Ku 0,71 0,40EGB 0,13 0,252,85

15,92 1,03  1,8412  22,74AW01    40,941,03 x 1,84 0,60 0,40OG1B 0,13 0,251,80

 2,22 1,03  3,081   3,17AW01     4,761,03 x 3,08 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,50

 3,76 3,38  1,591   5,37AW01     9,673,38 x 1,59 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

34,58 2,60  1,9010  49,40AW03    88,922,60 x 1,90 0,60 0,40OG1B 0,13 0,251,80

 3,52 2,65  1,901   5,04AW03     9,062,65 x 1,90 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

 0,85 1,10  1,101   1,21AW03     2,181,10 x 1,10 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

 8,96 4,00  0,804  12,80AW06    32,004,00 x 0,80 0,67 0,40OG1B 1,00 0,002,50

 1,70 0,90  0,903   2,43AW06     6,080,90 x 0,90 0,72 0,40OG1B 1,00 0,002,50

302,75    595,13   85 211,90

WNW

112°
 4,70 2,38  0,943   6,71AW01    16,782,38 x 0,94 0,60 0,40EGB 0,13 0,252,50

 3,39 1,70  2,851   4,85AW01     8,721,70 x 2,85 ET 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 9,58 2,48  1,843  13,69AW01    24,642,48 x 1,84 0,60 0,40EGB 0,13 0,251,80

 1,85 0,60  1,104   2,64AW03     4,750,60 x 1,10 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

11,25 1,36  1,976  16,08AW03    28,941,36 x 1,97 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

 8,06 1,60  0,809  11,52AW04    17,281,60 x 0,80 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,50

 3,50 2,00  2,501   5,00AW04     9,002,00 x ca.2,50 ET 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,80

37,80 4,00  2,705  54,00AW04    81,004,00 x 2,70 0,60 0,40EGB 1,00 0,001,50

 9,51 2,98  1,144  13,59AW01    24,462,98 x 1,14 0,60 0,40OG1B 0,13 0,251,80

 7,04 2,78  3,621  10,06AW01    18,112,78 x 3,62 0,60 0,40OG1B 0,13 0,251,80

 1,85 0,60  1,104   2,64AW03     4,750,60 x 1,10 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

11,25 1,36  1,976  16,08AW03    28,941,36 x 1,97 0,60 0,40OG1B 1,00 0,001,80

 2,10 1,50  2,001   3,00AW06     9,001,50 x ca 2,00 Glasbaust 0,60 0,40OG1B 1,00 0,003,00

159,86    276,37   48 111,88

869,03  1 632,28Summe   254 608,26
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NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Fenster und Türen

g... Energiedurchlassgrad Verglasung    fs... Verschattungsfaktor
Ug... Uwert Glas    Uf... Uwert Rahmen    PSI... Linearer Korrekturkoeffizient    Ag... Glasfläche

B... Fenster gehört zum Bestand des Gebäudes
gtot ... Gesamtenergiedurchlassgrad der Verglasung inkl. Abschlüsse amsc... Param. zur Bewert. der Aktivierung von Sonnenschutzeinricht. Sommer
Typ... Prüfnormmaßtyp
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0,1000,100Typ 1 (T1) 0,100 0,130  29 Kunststoff-Hohlprofil (58 <  d < = 70
mm)

1 0,1500,1000,100 0,15012,40 x 2,10 Ku 0,100 0,130  30 Kunststoff-Hohlprofil (58 <  d < = 70
mm)

Rb.li,re,o,u ...... Rahmenbreite links,rechts,oben, unten [m]
Stb. ...... Stulpbreite [m]
Pfb. ...... Pfostenbreite [m]

H-Sp. Anz  ...... Anzahl der horizontalen Sprossen
V-Sp. Anz  ...... Anzahl der vertikalen Sprossen

Spb. .... Sprossenbreite [m]
% ........ Rahmenanteil des gesamten Fensters

Typ ...... Prüfnormmaßtyp

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Rahmen

Bezeichnung H-Sp.
Anz.

 Spb.
m

  Rb.li.
m

  Rb.re.
m

Stulp
Anz.

Pfost
Anz.

  Stb.
m

 Pfb.
m

V-Sp.
Anz.

  Rb.o.
m

 Rb.u.
m %
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Kühlbedarf Standort  (Oberwaltersdorf)

BGF   5 376,89 m² L 5 715,97 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  22 872,04 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

   111 400Jänner 31     31 751    143 151     21 122-0,20     28 230     7 107  1,00          0

    93 843Februar 28     25 754    119 597     18 771 1,57     30 173    11 401  1,00          0

    86 555März 31     24 669    111 224     21 122 5,65     37 423    16 301  1,00          0

    63 543April 30     17 902     81 444     20 33910,56     40 966    20 628  0,98          0

    46 704Mai 31     13 311     60 016     21 12215,02     46 791    25 668  0,92          0

    30 662Juni 30      8 638     39 300     20 33918,55     45 725    25 387  0,76     15 223

    23 107Juli 31      6 586     29 693     21 12220,57     47 333    26 211  0,60     26 387

    25 622August 31      7 303     32 925     21 12219,98     44 667    23 545  0,68     19 706

    40 226September 30     11 333     51 559     20 33916,23     39 287    18 948  0,92          0

    65 903Oktober 31     18 783     84 686     21 12210,50     35 210    14 088  0,99          0

    86 800November 30     24 454    111 254     20 339 4,91     28 107     7 768  1,00          0

   106 071Dezember 31     30 232    136 303     21 122 1,06     26 825     5 703  1,00          0

   780 437Gesamt 365    220 716 1 001 153    247 982    450 737   202 755     61 316

KB =  11,40 kWh/m²a

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26
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Außen induzierter Kühlbedarf Referenzklima

BGF   5 376,89 m² L 5 715,82 W/KT

Monate Tage Mittlere
Außen-

temperaturen

Lüftungs-
wärme-
verluste

Wärme-
verluste

kWh

Innere
Gewinne

kWh

Solare
Gewinne

kWh

Gesamt-
Gewinne

kWh

Kühl-
bedarf

kWh

wärme-
verluste

Transm.-

Innentemperatur  26 °C

BRI  22 872,04 m³

fcorr 1,40

°C kWh kWh

Ausnut-
zungsgrad

   108 568Jänner 31     10 834    119 402          0 0,47      7 205     7 205  1,00          0

    89 381Februar 28      8 919     98 300          0 2,73     11 348    11 348  1,00          0

    81 607März 31      8 144     89 750          0 6,81     16 088    16 088  1,00          0

    59 179April 30      5 905     65 085          011,62     19 527    19 527  1,00          0

    41 675Mai 31      4 159     45 834          016,20     24 553    24 553  0,99          0

    27 450Juni 30      2 739     30 189          019,33     24 091    24 091  0,93          0

    20 753Juli 31      2 071     22 823          021,12     25 219    25 219  0,80      6 990

    23 134August 31      2 309     25 443          020,56     22 678    22 678  0,89          0

    36 915September 30      3 684     40 599          017,03     18 260    18 260  0,99          0

    61 067Oktober 31      6 094     67 161          011,64     13 468    13 468  1,00          0

    81 649November 30      8 148     89 797          0 6,16      7 505     7 505  1,00          0

   101 254Dezember 31     10 104    111 358          0 2,19      5 853     5 853  1,00          0

   732 631Gesamt 365     73 109    805 741          0    195 795   195 795      6 990

KB* =   0,31 kWh/m³a
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Raumheizung
Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

Radiatoren, EinzelraumheizerHaupt Wärmeabgabe

Abgabe

Systemtemperatur

Regelfähigkeit

Heizkostenabrechnung

70°/55°

Einzelraumregelung mit Thermostatventilen

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)

Flächenheizungzus. Wärmeabgabe

Systemtemperatur 40°/30°

Verteilung

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Anbindeleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

Ja

2/3

2/3

2/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

2 812,39

  430,15

  213,97

100

75

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Speicher kein Wärmespeicher vorhanden

Nah-/FernwärmeBereitstellungssystem

Bereitstellung

gleitender BetriebBetriebsweise

Energieträger Fernwärme aus Heizwerk (erneuerbar)

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Umwälzpumpe   443,21 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26
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Warmwasserbereitung

Allgemeine Daten

gebäudezentralWärmebereitstellung

kombiniert mit Raumheizung

Individuelle Wärmeverbrauchsermittlung und Heizkostenabrechnung (Fixwert)Heizkostenabrechnung

Abgabe

Wärmeverteilung mit Zirkulation

Verteilleitungen Ja

Steigleitungen

Stichleitungen

Verhältnis
Dämmstoffdicke  zu
Rohrdurchmesser

gedämmt

Ja

2/3

2/3

Leitungslänge
[m]

Leitungslängen lt. Defaultwerten

  258,09

  215,08

   62,92

100

Stahl  2,42 W/mMaterial

100

Dämmung
Armaturen

Nein

Nein

konditioniert
[%]

Zirkulationsleitung Rücklauflänge

Verteilleitung

Steigleitung

   61,92

  215,08

Ja

Ja

2/3

2/3 100

100

Nein

Nein

konditioniert [%]

indirekt beheizter SpeicherArt des Speichers

Speicher

Standort

Baujahr

Nennvolumen

konditionierter Bereich

Ab 1994

 7 528 l Defaultwert

Täglicher Bereitschaftsverlust Wärmespeicher
b,WS

q            = 7,51 kWh/d Defaultwert

Defaultwert

Hilfsenergie - elektrische Leistung

Speicherladepumpe

Zirkulationspumpe

  370,91 W

   74,32 W Defaultwert

*) Wert pro Wärmebereitstellungseinheit (Wohnung bzw. Nutzungseinheit)

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26
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Lüftung

0,494energetisch wirksamer Luftwechsel 1/h

Infiltrationsrate 0,07 1/h

1/hLuftwechselrate Blower Door Test 1,00

Art der Lüftung Abluftanlage (keine Wärmerückgewinnung)

energetisch wirksames Luftvolumen

Gesamtes Gebäude Vv

Luftvolumen RLT Anlage Vv

 11 183,93 m³

    291,20 m³

Art der Lüftung Anlage mit prozessbedingtem Volumenstrom

Volumenstrom

nur HeizfunktionLüftungsanlage

konstanter Volumenstrom

keine BefeuchtungBefeuchtung

tägl. Betriebszeit der Anlage  14 h

Luftwechselrate bei Lüftung      2,00 1/h

°CGrenztemperatur Heizfall  35

kWNennwärmeleistung      40

Wh/m³Zuluftventilator spez. Leistung

Abluftventilator spez. Leistung      0,83 Wh/m³

     1,25

NERLTh     13 394 kWh/a

(keine Kühlfunktion vorhanden)NERLTk          0 kWh/a

(keine Befeuchtung vorhanden)NERLTd          0 kWh/a

LFEB      4 569 kWh/a

Legende

NERLTh ...   spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Heizen des Luftvolumenstroms

NERLTk ...   spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Kühlen des Luftvolumenstroms

NERLTd ...   spezifischer, jährlicher Nutzenergiebedarf für das Dampfbefeuchten des Luftvolumenstroms

...   spezifischer, jährlicher LuftförderungsenergiebedarfLFEB

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26
Lüftung für Gebäude
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Photovoltaik

Peakleistung

Ausrichtung

Neigungswinkel

Geländewinkel

kWp

Grad

Grad

Grad

    30,00

   23

 12

0,80

  0

freie Eingabe

Kollektoreigenschaften Jinko Solar JKM425N

Systemeigenschaften und Verschattung

Gebäudeintegration

Systemwirkungsgrad

Stromspeicher -

Mäßig belüftete (< 0,5 m) oder auf Dach aufgesetzte Module

Art des PV-Moduls Monokristallines Silicium

Peakleistung 30 kWp

Erzeugter Strom  28 828 kWh/a

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26
Photovoltaik Eingabe

Seite 36p2025,476201 REPPVEIN3 o23 - Niederösterreich             Geschäftszahl 122025                23.10.2025

             Bearbeiter roc

EEC Energy and Environmental Consulting GmbH

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at



Jänner

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =    118 785Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

   128 810Wärmeverluste
l

kWh/M

   110 797Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =    101 908Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =     26 902Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     14 928Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =      3 167Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 761Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     1,00
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       115Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 737Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 237Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     3 086Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       234Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        86Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        59Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 172,18Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 381,22HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

     2 862Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

    14 447Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

16 931,40Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

 2 230,85Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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   571,37Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

    19 539Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

   113 773HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =     16 903

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      3 081

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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Februar

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =     94 802Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

   106 268Wärmeverluste
l

kWh/M

    88 036Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =     84 730Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =     21 538Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     15 544Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =      5 074Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     10 470Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     1,00
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       100Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 380Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 075Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     2 692Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       211Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        75Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        53Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 2 766,43Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 3 816,84HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

     2 585Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

    12 039Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

14 310,16Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

 1 773,49Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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   483,88Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

    16 398Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

    90 448HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =     14 271

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      2 684

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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März

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =     79 970Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

    94 905Wärmeverluste
l

kWh/M

    72 830Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =     75 084Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =     19 821Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     19 008Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =      7 246Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 761Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     1,00
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       115Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 737Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 237Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     3 086Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       234Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        86Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        59Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 172,18Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 381,22HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

     2 862Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

    10 738Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

13 320,63Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

 1 470,92Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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   512,11Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

    15 071Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

    75 017HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =     13 235

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      3 067

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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April

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =     47 317Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

    64 095Wärmeverluste
l

kWh/M

    40 836Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =     50 831Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =     13 264Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     20 438Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =      9 107Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 331Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     0,99
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       110Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 618Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 183Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     2 955Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       226Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        82Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        57Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 036,93Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 193,10HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

     2 770Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

     7 062Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

 9 645,76Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

   835,71Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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   445,29Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

    10 667Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

    42 621HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =      9 428

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      2 888

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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Mai

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =     23 070Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

    40 522Wärmeverluste
l

kWh/M

    15 696Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =     32 059Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =      8 463Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     23 048Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =     11 287Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 761Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     0,95
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       115Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 737Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 237Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     3 086Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       234Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        86Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        59Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 172,18Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 381,22HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

     2 862Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

     3 649Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

 6 408,94Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

   356,95Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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   425,23Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

     6 868Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

    18 205HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =      5 768

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      2 778

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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Juni

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =      5 643Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

    19 332Wärmeverluste
l

kWh/M

       573Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =     15 331Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =      4 001Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     22 453Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =     11 122Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 331Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     0,70
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       110Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 618Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 183Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     2 955Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       226Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        82Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        57Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 036,93Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 193,10HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

       970Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

         6Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

   969,54Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

    24,58Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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   138,47Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

     1 000Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

     1 254HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =        538

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      1 639

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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Juli

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =      4 447Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

     8 320Wärmeverluste
l

kWh/M

         0Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =      6 582Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =      1 738Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     23 256Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =     11 495Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 761Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     0,31
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       115Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 737Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 237Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     3 086Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       234Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        86Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        59Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 172,18Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 381,22HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

         0Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

         0Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

     0,00Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

     0,00Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26
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     6,70Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

         0Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

         0HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =          0

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      3 086

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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August

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =      4 447Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

    11 752Wärmeverluste
l

kWh/M

         0Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =      9 298Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =      2 454Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     22 159Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =     10 398Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 761Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     0,46
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       115Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 737Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 237Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     3 086Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       234Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        86Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        59Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 172,18Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 381,22HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

         0Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

         0Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

     0,00Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

     0,00Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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     6,70Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

         0Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

         0HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =          0

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      3 086

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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September

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =     15 988Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

    32 352Wärmeverluste
l

kWh/M

     9 535Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =     25 657Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =      6 695Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     19 726Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =      8 395Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 331Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     0,93
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       110Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 618Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 183Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     2 955Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       226Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        82Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        57Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 036,93Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 193,10HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

     2 366Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

     2 374Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

 4 672,61Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

   223,43Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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   342,82Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

     4 963Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

    11 395HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =      4 062

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      2 568

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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Oktober

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =     52 299Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

    66 722Wärmeverluste
l

kWh/M

    45 667Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =     52 787Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =     13 935Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     18 037Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =      6 276Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 761Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     1,00
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       115Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 737Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 237Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     3 086Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       234Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        86Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        59Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 172,18Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 381,22HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

     2 862Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

     7 566Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

10 231,09Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

   929,19Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung

             Bearbeiter rocGEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at

p2025,476201 REPAUS1 o23 - Niederösterreich             Geschäftszahl 122025                23.10.2025

EEC Energy and Environmental Consulting GmbH

Seite 55



   469,86Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

    11 357Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

    47 388HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =     10 067

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      3 037

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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November

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =     84 959Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

    95 757Wärmeverluste
l

kWh/M

    78 013Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =     75 941Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =     19 816Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     14 795Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =      3 464Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 331Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     1,00
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       110Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 618Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 183Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     2 955Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       226Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        82Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        57Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 036,93Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 193,10HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

     2 770Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

    11 019Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

13 502,57Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

 1 572,67Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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   502,77Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

    15 361Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

    80 206HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =     13 453

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      2 944

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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Dezember

Heizenergiebedarf - HEB

Q          =    111 953Heizenergiebedarf HEB,n kWh/M

Q        =

Q              =

Heizwärmebedarf - HWB

   121 539Wärmeverluste
l

kWh/M

   104 143Heizwärmebedarf kWh/M

Q              =     96 155Transmissionswärmeverluste
T

kWh/M

Q              =     25 384Lüftungswärmeverluste
V

kWh/M

Q              =     14 311Wärmegewinne
g

kWh/M

Q              =      2 550Solare Wärmegewinne
s

kWh/M

Q              =     11 761Innere Wärmegewinne
i

kWh/M

h

Ausnutzungsgrad

     1,00
h

=h

Warmwasserbereitung - WWB

       115Verluste der Wärmeabgabe
TW,WA

Q              = kWh/M

     2 737Verluste der Wärmeverteilung Q              = kWh/M
TW,WV

     1 237Warmwasserwärmebedarf (WWWB)
tw

Q              = kWh/M

     3 086Zurückgewinnbare Verluste
TW,beh

Q              = kWh/M

       234Verluste des Wärmespeichers
TW,WS

Q              = kWh/M

        86Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q              = kWh/M

        59Hilfsenergiebedarf
TW,HE

Q              = kWh/M

 3 172,18Verluste Warmwasser TWQ kWh/M

 4 381,22HEB Warmwasser HEB,TWQ kWh/M

Raumheizung - RH

     2 862Verluste der Wärmeabgabe
H,WA

Q             = kWh/M

    13 739Verluste der Wärmeverteilung
H,WV

Q             = kWh/M

16 242,88Zurückgewinnbare Verluste Q             = kWh/M
H,beh

     0,00Verluste des Wärmespeichers
H,WS

Q             = kWh/M

 2 097,08Verluste der Wärmebereitstellung
kom,WB,n

Q             = kWh/M

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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   560,94Hilfsenergiebedarf
H,HE

Q             = kWh/M

    18 698Verluste Raumheizung HQ            = kWh/M

   106 951HEB Raumheizung HEB,HQ            = kWh/M

Q              =     16 213

Warmwasserbereitung

H,beh
kWh/M

Q              =      3 081

Raumheizung

TW,beh
kWh/M

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Monatliche Auswertung
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Endenergiebedarf

Q            =    643 680Heizenergiebedarf
HEB

kWh/a

Q            =          0Kühlenergiebedarf kWh/a

Q            =    732 833Endenergiebedarf EEB kWh/a

KEB

Q            =    106 677Beleuchtungsenergiebedarf kWh/aBelEB

Q            =     11 304Betriebsstrombedarf kWh/aBSB

NPVE     =     28 828Netto-Photovoltaikertrag kWh/a

Heizenergiebedarf - HEB

Q             =     63 091Heiztechnikenergiebedarf HTEB kWh/a

Q            =    643 680Heizenergiebedarf
HEB

kWh/a

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Warmwasserbereitung

    14 464Warmwasserwärmebedarf tw kWh/a

     1 345Abgabe
TW,WA

kWh/a

    32 017Verteilung
TW,WV

kWh/a

     2 753Speicher
TW,WS

kWh/a

     1 005Bereitstellung
kom,WB

kWh/a

    37 119
TW

kWh/aQ              =

Wärmeverluste

Q              =

       651Verteilung TW,WV,HE kWh/a

        47Speicher TW,WS,HE kWh/a

         0Bereitstellung TW,WB,HE kWh/a

       698TW,HE kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Q              =     36 794Heiztechnikenergiebedarf - Warmwasser HTEB,TW kWh/a

Q            =     51 258Heizenergiebedarf Warmwasser HEB,TW kWh/a

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Endenergiebedarf
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Q            =

Q              =    790 373Wärmeverluste
l

kWh/a

   566 125Heizwärmebedarf kWh/a

Q              =    626 363Transmissionswärmeverluste T
kWh/a

Q              =    164 010Lüftungswärmeverluste V
kWh/a

Q              =    190 303Wärmegewinne
g

kWh/a

Q              =     71 501Solare Wärmegewinne
s

kWh/a

Q              =    118 802Innere Wärmegewinne i
kWh/a

h

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Q              =

Raumheizung

    25 769
H,WA

kWh/a

    82 638
H,WV

kWh/a

         0
H,WS

kWh/a

    11 515
kom,WB

kWh/a

   119 922
H

kWh/aQ              =

Wärmeverluste

Q              =

     4 466Verteilung H,WV,HE kWh/a

         0Speicher H,WS,HE kWh/a

         0Bereitstellung H,WB,HE kWh/a

     4 466H,HE kWh/a

Hilfsenergiebedarf

Q            =     21 133Heiztechnikenergiebedarf Raumheizung HTEB,H kWh/a

Q              =          0Abgabe H,WA,HE kWh/a

Q            =    587 258Heizenergiebedarf Raumheizung HEB,H kWh/a

Abgabe

Verteilung

Speicher

Bereitstellung

Q              =    103 939

Warmwasserbereitung
H,beh

kWh/a

Q              =     33 939

Raumheizung

TW,beh
kWh/a

Zurückgewinnbare Verluste

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Endenergiebedarf
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Beleuchtung
gemäß ÖNORM H 5059-1:2019-01-15

Beleuchtungsenergiebedarf  19,84 kWh/m²a

Berechnung: Defaultwert

BelEB

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26
Beleuchtung
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NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Ausdruck Grafik

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at
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Brutto-Grundfläche   5 377

charakteristische Länge (lc) 2,24

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit

 22 872

 10 195

0,45

m²

m³

m²

1/m

m

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

  109,6HEB

   87,0HEB

RK

RK,26 kWh/m²a

kWh/m²a (auf Basis HWB

   69,7 kWh/m²a)

kWh/m²a)   97,9

(auf Basis HWB RK,26

RK

    0,0KEB

    0,0KEB

RK

RK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a   19,8BelEB

kWh/m²a    2,1BSB

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BelEB    14,1 kWh/m²a26

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BSB     3,0 kWh/m²a26

    5,2PVE kWh/m²a (Netto-Photovoltaikertrag = nutzbarer Ertrag aus PV)

EEB          =  HEB          + KEB         + BelEB     + BSB

  126,4EEB

  104,0EEB

RK

RK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

RK,26               RK,26              RK,26                 26               26

EEB       =  HEB       + KEB       + BelEB + BSB - PVERK                 RK                RK

1,22f GEE,RK f              =  EEB       /  EEBGEE,RK                 RK                RK,26

Gesamtenergieeffizienzfaktor
gemäß ÖNORM H 5050-1 (Referenzklimabedingungen)
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Brutto-Grundfläche   5 377

charakteristische Länge (lc) 2,24

Brutto-Volumen

Gebäude-Hüllfläche

Kompaktheit

 22 872

 10 195

0,45

m²

m³

m²

1/m

m

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

  119,7HEB

   95,0HEB

SK

SK,26 kWh/m²a

kWh/m²a (auf Basis HWB

   69,7 kWh/m²a)

kWh/m²a)  107,8

(auf Basis HWB SK,26

SK

    0,0KEB

    0,0KEB

SK

SK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

kWh/m²a   19,8BelEB

kWh/m²a    2,1BSB

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BelEB    14,1 kWh/m²a26

(bezogen auf eine Geschoßhöhe von 3,00 m)BSB     3,0 kWh/m²a26

    5,4PVE kWh/m²a (Netto-Photovoltaikertrag = nutzbarer Ertrag aus PV)

EEB          =  HEB          + KEB         + BelEB     + BSB

  136,3EEB

  112,0EEB

SK

SK,26 kWh/m²a

kWh/m²a

SK,26               SK,26              SK,26                 26               26

EEB       =  HEB       + KEB       + BelEB + BSB - PVESK                 SK                SK

1,22f GEE,SK f              =  EEB       /  EEBGEE,SK                 SK                SK,26

Gesamtenergieeffizienzfaktor
gemäß ÖNORM H 5050-1 (Standortklimabedingungen)

Seite 66p2025,476201 REPFGEE4 o23 - Niederösterreich             Geschäftszahl 122025                23.10.2025

             Bearbeiter roc

EEC Energy and Environmental Consulting GmbH

GEQ von Zehentmayer Software GmbH www.geq.at



Energiekennzahlen für die Anzeige in
Druckwerken und elektronischen Medien
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

Bezeichnung

Gebäudeteil

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

NMS, ASO, Turnsaal

Bildungseinrichtungen

Badener Straße 26

2522 Oberwaltersdorf

50/1 und 50/2

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe 214 m

4105

Oberwaltersdorf

1952

HWB          103 f           1,22  GEE,SK

Energieausweis Ausstellungsdatum Gültigkeitsdatum 22.10.203523.10.2025

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

  Ref,SK

Der Energieausweis besteht aus den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebäuden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemäß dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

einem technischen Anhang-

-

HWB Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

Ref

  GEEf Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger
Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §3 Wird ein Gebäude oder ein Nutzungsobjekt in einem Druckwerk oder einem elektronischen Medium zum Kauf oder zur
In-Bestand-Nahme angeboten, so sind in der Anzeige der Heizwärmebedarf und der Gesamtenergieeffizienz-Faktor des
Gebäudes oder des Nutzungsobjekts anzugeben. Diese Pflicht gilt sowohl für den Verkäufer oder Bestandgeber als auch
für den von diesem beauftragten Immobilienmakler.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.

EAVG §6 Wird dem Käufer oder Bestandnehmer vor Abgabe seiner Vertragserklärung ein Energieausweis vorgelegt, so gilt die darin
angegebene Gesamtenergieeffizienz des Gebäudes als bedungene Eigenschaft im Sinn des § 922 Abs. 1 ABGB.

EAVG §7 (1) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nicht bis spätestens zur Abgabe seiner Vertragserklärung ein
Energieausweis vorgelegt, so gilt zumindest eine dem Alter und der Art des Gebäudes entsprechende
Gesamtenergieeffizienz als vereinbart.
(2) Wird dem Käufer oder Bestandnehmer entgegen § 4 nach Vertragsabschluss kein Energieausweis ausgehändigt, so
kann er entweder sein Recht auf Ausweisaushändigung gerichtlich geltend machen oder selbst einen Energieausweis
einholen und die ihm daraus entstandenen Kosten vom Verkäufer oder Bestandgeber ersetzt begehren.

EAVG §8 Vereinbarungen, die die Vorlage- und Aushändigungspflicht nach § 4, die Rechtsfolge der Ausweisvorlage nach § 6, die
Rechtsfolge unterlassener Vorlage nach § 7 Abs. 1 einschließlich des sich daraus ergebenden Gewährleistungsanspruchs
oder die Rechtsfolge unterlassener Aushändigung nach § 7 Abs. 2 ausschließen oder einschränken, sind unwirksam.

EAVG §9 (1) Ein Verkäufer, Bestandgeber oder Immobilienmakler, der es entgegen § 3 unterlässt, in der Verkaufs- oder In-Bestand-
Gabe-Anzeige den Heizwärmebedarf und den Gesamtenergieeffizienz-Faktor des Gebäudes oder des Nutzungsobjekts
anzugeben, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren Handlung erfüllt oder nach anderen
Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe
bis zu 1 450 Euro zu bestrafen. Der Verstoß eines Immobilienmaklers gegen § 3 ist entschuldigt, wenn er seinen
Auftraggeber über die Informationspflicht nach dieser Bestimmung aufgeklärt und ihn zur Bekanntgabe der beiden Werte
beziehungsweise zur Einholung eines Energieausweises aufgefordert hat, der Auftraggeber dieser Aufforderung jedoch
nicht nachgekommen ist.
(2) Ein Verkäufer oder Bestandgeber, der es entgegen § 4 unterlässt,
1. dem Käufer oder Bestandnehmer rechtzeitig einen höchstens zehn Jahre alten Energieausweis
vorzulegen oder
2. dem Käufer oder Bestandnehmer nach Vertragsabschluss einen Energieausweis oder eine
vollständige Kopie desselben auszuhändigen, begeht, sofern die Tat nicht den Tatbestand einer gerichtlich strafbaren
Handlung erfüllt oder nach anderen Verwaltungsstrafbestimmungen mit strengerer Strafe bedroht ist, eine
Verwaltungsübertretung und ist mit einer Geldstrafe bis zu 1450 Euro zu bestrafen.
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Vorlagebestätigung
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

Bezeichnung

Gebäudeteil

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

NMS, ASO, Turnsaal

Bildungseinrichtungen

Badener Straße 26

2522 Oberwaltersdorf

50/1 und 50/2

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe 214 m

4105

Oberwaltersdorf

1952

HWB          103 f           1,22  GEE,SK

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

  Ref,SK

Der Energieausweis besteht aus den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebäuden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemäß dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

einem technischen Anhang-

-

Der Vorlegende bestätigt, dass der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Vorlegender Unterschrift Vorlegender

Der Interessent bestätigt, dass ihm der Energieausweis vorgelegt wurde.

Ort, Datum

Name Interessent Unterschrift Interessent

HWB Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

Ref

  GEEf Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger
Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.
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Aushändigungsbestätigung
Energieausweis-Vorlage-Gesetz 2012 – EAVG 2012

Bezeichnung

Gebäudeteil

Nutzungsprofil

Straße

PLZ/Ort

Grundstücksnr.

NMS, ASO, Turnsaal

Bildungseinrichtungen

Badener Straße 26

2522 Oberwaltersdorf

50/1 und 50/2

NMS und ASO Oberwaltersdorf_Badener Straße 26

Baujahr

Katastralgemeinde

KG-Nr.

Seehöhe 214 m

4105

Oberwaltersdorf

1952

HWB          103 f           1,22  GEE,SK

Energiekennzahlen lt. Energieausweis

  Ref,SK

Der Energieausweis besteht aus den ersten zwei Seiten (im Falle von Sonstigen konditionierten Gebäuden auch aus mehr
Seiten, denn ab der 3. Seite strukturierte Auflistung der U-Werte) gemäß dem im Anhang dieser
Richtlinie festgelegten Layout und

einem technischen Anhang-

-

Der Verkäufer/Bestandgeber bestätigt, dass der Energieausweis ausgehändigt wurde.

Ort, Datum

Name Verkäufer/Bestandgeber Unterschrift Verkäufer/Bestandgeber

Der Käufer/Bestandnehmer bestätigt, dass ihm der Energieausweis ausgehändigt wurde.

Ort, Datum

Name Käufer/Bestandnehmer Unterschrift Käufer/Bestandnehmer

HWB Der Referenz-Heizwärmebedarf ist jene Wärmemenge, die in den Räumen bereitgestellt werden muss, um diese auf einer
normativ geforderten Raumtemperatur, ohne Berücksichtigung allfälliger Erträge aus Wärmerückgewinnung, zu halten.

Ref

  GEEf Der Gesamtenergieeffizienz-Faktor ist der Quotient aus einerseits dem Endenergiebedarf abzüglich allfälliger
Endenergieerträge und zuzüglich des dafür notwendigen Hilfsenergiebedarfs und andererseits einem
Referenz-Endenergiebedarf (Anforderung 2007).

SK Das Standortklima ist das reale Klima am Gebäudestandort. Dieses Klimamodell wurde auf Basis der Primärdaten
(1970 bis 1999) der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik für die Jahre 1978 bis 2007 gegenüber der
Vorfassung aktualisiert.

EAVG §4 (1) Beim Verkauf eines Gebäudes hat der Verkäufer dem Käufer, bei der In-Bestand-Gabe eines Gebäudes der
Bestandgeber dem Bestandnehmer rechtzeitig vor Abgabe der Vertragserklärung des Käufers oder Bestandnehmers einen
zu diesem Zeitpunkt höchstens zehn Jahre alten Energieausweis vorzulegen und ihm diesen oder eine vollständige Kopie
desselben binnen 14 Tagen nach Vertragsabschluss auszuhändigen.
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